
UAB „KURŠĖNŲ VANDENYS“ TEIKIAMŲ NUOTEKŲ TVARKYMO  

PASLAUGŲ KOKYBĖS ATITIKIMAS NUSTATYTOMS KOKYBĖS NORMŲ 

REIKALAVIMAMS 2019 m. 
 

Eil. 

Nr. 

Nuotekų valymo 

įrenginiai 

Leistina BDS7 

vidutinė metinė 

koncentracija 

nuotekose  po 

valymo,  
mg/l O2 

 Išmatuotų BDS7 

rezultatų 

vidutinė metinė 

koncentracija 

nuotekose  po 

valymo,  
mg/l O2 

Leistina 

Bendrojo azoto 

vidutinė metinė 

koncentracija 

nuotekose  po 

valymo, mg/l 

Išmatuotų 

Bendrojo azoto 

rezultatų 

vidutinė metinė 

koncentracija 

nuotekose  po 

valymo, mg/l 

Leistina 

Bendrojo fosforo 

vidutinė metinė 

koncentracija 

nuotekose  po 

valymo, mg/l 

Išmatuotų 

Bendrojo fosforo 

rezultatų  

vidutinė metinė 

koncentracija 

nuotekose  po 

valymo, mg/l 

1.  Kuršėnų miesto  17 4,49 15,0 7,1 2,0 0,67 

2.  Bazilionų miestelio 23 7,39 - - - - 

3.  Bridų gyvenvietės 23 5,40 - - - - 

4.  Bubių gyvenvietės 23 5,48 - - - - 

5.  Dirvonėnų gyvenvietės 23 4,74 - - - - 

6.  Drąsučių gyvenvietės 23 7,42 - - - - 

7.  Gedinčių gyvenvietės 23 4,14 - - - - 

8.  Gilaičių gyvenvietės 23 4,87 - - - - 

9.  Gruzdžių gyvenvietės 23 5,94 - - - - 

10.  Kairių gyvenvietės 23 5,81 - - - - 

11.  Kužių gyvenvietės 23 6,44 - - - - 

12.  Meškuičių gyvenvietės 23 5,70 - - - - 

13.  Micaičių gyvenvietės 23 9,29 - - - - 

14.  Naisių gyvenvietės 23 3,64 - - - - 

15.  Raudėnų gyvenvietės 23 4,68 - - - - 

16.  Sauginių gyvenvietės 23 6,62 - - - - 

17.  Šakynos gyvenvietės 23 4,58 - - - - 

18.  Šilėnų gyvenvietės 23 4,43 - - - - 

19.  Toločių gyvenvietės 23 4,32 - - - - 

20.  Varputėnų gyvenvietės 23 10,8 - - - - 

21.  Verbūnų gyvenvietės 23 6,43 - - - - 

22.  Voveriškių gyvenvietės 23 6,81 - - - - 

- TIPK ar Taršos leidimuose koncentracijos nenormuojamos.  

Pagal nustatytus reikalavimus nuotekos po valymo tiriamos : Kuršėnų miesto NVĮ – 12 k/m, likusių NVĮ – 4 k/m. 


